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é VejIedeqde
= veerdier iht.
o} Pavisnings- Kvantifi-  BEKnr.
3 Enhed Resultat graense  ceringsgr. 802 Metode
8 Fysisk-kemisk Parameter
& [Temperatur (Feltmaling) l°C l 9,9| | o | | DIN 38404-4 : 1976-12 |
Ikke relevant metabolit
[Chiorthalonil-Amidsulfonsyre (R417888) [ug/l | <0,01000 (LOD)| 0,01 | 0,025 | |  DIN 38407-36 : 2014-09(BB) u)|

Symbolet "<...(LOD)" eller i.d. i kolonnen "Resultat" betyder, at stoffet ikke kan detekteres, da det ligger under detektionsgreensen.

Provetagning er udfert i henhold til: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12
u) Analyseret pa andet akkrediteret Agrolab-laboratorie

Agrolab grupper laboratorier

Undersegt af
(BB) AGROLAB Beliggenhed Eching / Ammersee, Moosstrasse 6 a, 82279 Eching / Ammersee, akkrediteret til metoden citerede ISO/IEC
17025:2005, Akkreditering certifikat: D-PL-14289_01_00

Metode

DIN 38407-36 : 2014-09

Bemaerkninger

Fordelingsliste: drikkevandsanalyser@fmk.dk, ubt@vandcenter.dk, formand@kvaerndrupvand.dk,
drikkevandsanalyser@fmk.dk
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Testens begyndelse: 30.04.2019
Testens afsluting: 06.05.2019

Testresultaterne geelder udelukkende for testens genstande. Ved praver af ukendt oprindelse er en plausibilitetskontrol kun mulig under visse

forudseetninger. Mangfoldiggerelse af uddrag af rapporten er ikke tilladt uden vores skriftlige tilladelse. Resultaterne pa rapporten fremsendes iht.
skriftligt sendt forenklet ordrebekreeftelse iflg. ISO/IEC 17025:2005, Afs. 5.10.1.
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